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INFORME VISITA CENTRO 
AGROPECUARIO DE BUGA 

Buga - Valle
(Visita de verificación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, accesibilidad, plan de 

emergencia y evacuación, SG SST y estado actual de la Infraestructura)

VISITA REALIZADA POR: YENY SCHNEIDER GÓMEZ GÓMEZ

I N ST R UC TOR A  A P OYO  T E R A P É U T I CO  Y  R E H A B I L I TAC I Ó N.  F I S I OT E R A P É UTA- ES P.  SA LU D  O C U PAC I O N AL  Y  
P ROT EC C I Ó N  D E  R I ES G O S  L A B O R AL ES-E N T R E N ADO R A  D E  T R A B A J O  S EG U RO  E NA LT U R A S-ESPAC I O S 

C O N F I N ADO S  Y  S EG U R I DA D M I N E R A .  P L A N ES  D E  E M E RG E N C I A ,  B R I G A DA Y  TR AU M A .

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VISITA: 4 DE MARZO 2022
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ÁMaríaFernandaArévaloHolguínςSSTCentroAgropecuario

ÁLudwigMauricioRojasςSINDESENABuga

ÁDiegoAlexanderGómezςSINDESENABuga

Se realizaron 3 jornadas de 8 horas de 
recorrido,  a partir  de las 6 am se 
comienza recorrido por las áreas del 
Centro Agropecuario de Buga, con su 
sede ubicada en la carretera central 
variante Buga ςTuluá. Buga ςValle.

Acompañan la visita:
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

HALLAZGOS:

Se evidencia aplicación 
de protocolos de 
bioseguridad y 
distanciamiento social 
en zonas comunes, 
áreas administrativas y 
ambientes de 
formación.

Aunque se cuenta con 
los insumos se 
evidencia deficiencia 
en espacios de 
almacenamiento. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
ROPA DE TRABAJO

HALLAZGO:

Aunque se evidencia la entrega de EPP, se aplica 
un mal almacenamiento en las áreas, 
incumpliendo con las recomendaciones de las 
casas fabricantes. 

Se entregaron EPP para funcionarios que se 
encuentran en procedimientos prácticos.

Las botas y zapatos correspondientes a ropa de 
trabajo que estaba para entrega del año 2020 no 
ha sido entregada, manifiestan que se quemaron 
en el almacén, la correspondiente a 2021 no ha 
llegado. 
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MEDIDAS ERGONÓMICAS Y 
BIOMECÁNICAS

HALLAZGO:

Se evidencia adaptaciones del 
puesto de trabajo acorde a 
necesidades del trabajador en la 
mayoría de las oficinas 
administrativas. No se evidencia 
equipamiento ergonómico en los 
ambientes de formación para los 
instructores y algunas de las sillas 
que se encuentran están en 
malas condiciones. 

Se requieren apoya pies, sillas 
ergonómicas, almohadillas de 
apoyo para evitar patologías 
laborales como lo es el síndrome 
de túnel carpiano. 
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ASPECTOS LOCATIVOS ςPISOS

HALLAZGOS:

La suma de factores como el
asentamiento y humedad con
ausenciade mantenimiento técnico
efectivo se evidencian en varios
interiores. Daños en el revoque
externo, fisuras. Dañogeneradopor
desgastey tiempo de vidaútil.

Degeneramientode los materiales
por vencimiento y total falta de
mantenimiento preventivo o
correctivo. Exposiciónde elementos
al perder el recubrimiento y
evidente humedad en el área. Se
evidencian irregularidades en el
terreno.

Obraanteriora la normaNSR-2010
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ASPECTOS LOCATIVOS
MUROS ςCIELO RASO

HALLAZGOS:
Estadomuros y cubiertas reflejan el deterioro sufrido en el
tiempo. La humedad que penetra desde la cubierta y falsos
elementosde fachada,asícomoel usoimprovisadorelacionado
al aguaen espaciosinteriores generadeterioro evidente,que
requiere mantenimiento y correcciónen los que se refiere a
adecuaciones. Dañosenel revoqueexterno,fisuras.

Degeneramiento de los materiales por vencimiento, el
mantenimiento preventivo o correctivo es insuficiente.
Exposiciónde elementosal perder el recubrimientoy evidente
humedadenel área. Generaproblemáticashigienicosanitarias.

Obra anterior a la norma NSR-2010. Incumplimiento de la
norma,todos los edificiospúblicoscomocolegiosuniversidades
y otros medios de enseñanzaΧpertenecen al grupo 3 de
coeficientede importancia,debenpermanecerestablesen un
sismo,debenser refugioseguroy secontabacon10 añospara
cumplir, venció en el 2020. 108 Intervencióngrupos 3 y 4
independientea edaddeconstrucciónΧA952.
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ASPECTOS LOCATIVOS
MUROS ςCIELO RASO

HALLAZGOS:

Cielo raso que requiere la reposición y
mantenimientoen relacióna su aspectomanchado,
deterioro y señales de humedad en diferentes
espaciosdel centro. Faltantesde piezasen el cielo
rasoy deterioro y señalesdehumedaden otros.

Refieren que cuentan con 6 personas de
mantenimiento pero ninguno se encuentra apto
para trabajo seguro en alturas y presentan
restriccionesmédicas.
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ASPECTOS LOCATIVOS 
MUROS ςCIELO RASO

HALLAZGOS:

Cubiertasen asbestocementoqueyacumplieronsuvidaútil
y a la fecha tienen más de 50 años en funcionamiento,y
cuyo estado tiene en eminente riesgosentre ellos riesgo
químico,sesugierecambiode cubiertaspor termoacústicas
que facilitan el confort térmico y minimiza los efectos del
ruido facilitandolosprocesosformativos.

[Ley1968del 11 de julio de 2019]. Porel cual seprohíbeel
uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen
garantíasdeproteccióna la saluddeloscolombianos.

PRIORIZACIÓNINCUMPLIMIENTODENORMA
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AREAS COMUNES COMO AUDITORIO, 
BIBLIOTECA, COMEDOR DE APRENDICES

HALLAZGOS:

Reflejanel deterioro sufrido en el tiempo. Lahumedadque penetra desde
las cubiertas,daño en las fachadas. Dañosen el revoque externo, fisuras,
filtracionesdeagua.

Degeneramientode los materiales por vencimiento, el mantenimiento
preventivoo correctivoesinsuficiente. Exposiciónde elementosal perderel
recubrimiento y evidente humedaden el área. El comedor y cocinapara
aprendicespresenta debilidadeshigenicosanitarias, para las condiciones
requeridasen su tiempo de construccióneran adecuadas,incumplimiento
de normas actuales. Equipos para congelamiento y refrigeración que
cumplieron su tiempo de vida útil, presentandeterioro avanzado,malos
olores,queafectala conservaciónde losalimentos.

Obraanterior a la norma NSR-2010. Incumplimientode la norma, todos los
edificios públicos como colegios universidades y otros medios de
enseñanzaΧpertenecenal grupo 3 de coeficientede importancia, deben
permanecerestablesenun sismo,debenserrefugioseguroy secontabacon
10 años para cumplir, venció en el 2020. 108 Intervencióngrupos 3 y 4
independientea edaddeconstrucciónΧA952.



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA

CENTRO DE CONVIVENCIA Y BIENESTAR PARA 
APRENDICES 

HALLAZGOS:

Aunque en éste espaciose hicieron algunasmejoras, es indispensable
volver a habilitarlo para que los aprendicesmás vulneradosy en zonas
alejadaspuedanaccedera la formación.

Se realizó una construccióncon alojamientos femeninos que pretendía
ampliarel númerode alojamientospero por desusoseestádeteriorando,
por otra parte se ubicó en una zona retirada del centro de convivencia
destinadopara hombres,se sugiereconsiderarque el área del centro de
convivenciaseunifiqueen suubicación,sedelimite y permita garantizarla
seguridad pública de los aprendicesdado que en la zona donde se
encuentrahayun campoabierto cuyocerramientoestádebilitadoy queda
sobrela vía.
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PTAR

HALLAZGOS:

LaPTARno funcionaporqueno estáconectadaa la
red de alcantarillado. Lared esobsoletay requiere
separación de aguas lluvias de las aguas
residuales. En la actual normatividadse requiere
quesehaganla separaciónde lasaguas.

Contrato interadministrativodel 14 de Agostodel
2020#220005. Yahicierondiagnósticoy seespera
comienzode obras.
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ASPECTOS LOCATIVOS SERVICIOS SANITARIOS

HALLAZGOS:

Los sanitarios cuentan con dispositivos
manualesquesiemprepresentanel riesgo
de contaminacióncruzadapermanente.

Bateríassanitariasdañadas. Carenciade
baños para inclusión en todas las áreas
del centrode formación.

No hay insumos para las unidades
sanitarias.
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ASPECTOS LOCATIVOS - ALMACÉN
HALLAZGOS:

Se encuentra deficiencia en espacios y técnicas de
almacenamiento que generan peligros por caída de
material, obstaculización de áreas de tránsito y
evacuación en caso de emergencia, generación de
posiblestraumatismos.

El material que se encuentraen los diferentesnivelesde
la estanteríacarecede sistemasde aseguramientoque
eviten la caída de materiales y artículos. Cuarto de
disposiciónde material sobredimensionado. Serequiere
espacioadecuadoparaestepropósito.

Implementacióndel programade orden y aseoPrograma
ά5{έ

Unode losespaciosprincipalesde almacenamientosufrió
un incendio generandoperdida de la infraestructura e
insumosy materialesallí almacenados,agudizandoaún
másla deficienciadeespacios.



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA

ASPECTOS LOCATIVOS ς
ALMACENAMIENTO - ARCHIVO

HALLAZGOS:

Sehan invadidootrasáreasparadisponerdel archivodebidoa que
seencuentradeficienciaen espaciosy técnicasde almacenamiento
quegeneranpeligrospor caídadematerial,obstaculizaciónde áreas
de tránsito y evacuaciónen caso de emergencia,generaciónde
posiblestraumatismos.

El material que se encuentra en los diferentes niveles de la
estanteríacarecede sistemasde aseguramientoque eviten la caída
de materialesy artículos. Cuartode disposiciónde material sobre
dimensionado. Serequiereespacioadecuadoparaestepropósito.

Implementacióndel programadeordeny aseoProgramaά5{έ
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ASPECTOS LOCATIVOS ςTALLERES Y 
AMBIENTES ESPECIALIZADOS

HALLAZGOS:

Incumplimiento en cielo rasos que deben ser firmes y lavables. Los pediluviosno
funcionan,debencontarconsistemasde lavado.

Laslámparasno son led, la iluminaciónes deficiente. El área de empaquesno está
separadade la deprocesos.

Existeel lugarde lavadode manospero no estáen serviciopor consiguientese lavan
losalimentos.

Enel áreadecárnicosel lavamanosseencuentradañado.

Laentradade materia prima y salidade producto terminado se estautilizandocomo
evacuaciónpero mantienebajo llave. Debegarantizarseque durante la ocupaciónde
lasinstalacionesestéhabilitadaparasalirencasodeemergencia.

Latuberíade conducciónde vaporparaalgunosequiposseencuentraen mal estadoy
puedegenerarquemadurasdadoqueel recubrimientono cumple.

Se presenta disconfort térmico porque en ocasionesel equipo no genera las
temperaturasidealesparatrabajar.
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ASPECTOS LOCATIVOS ςTALLERES Y 
AMBIENTES ESPECIALIZADOS

HALLAZGOS:

Enel taller de soldadurano secuentaconsistemasde extracciónparahumos
metálicos que deben corresponder al número de cabinas y a las
característicasdel espaciofísico del taller, podría generarafectacionesa la
saludde losaprendicese instructores.

Caídade voltaje. Requierereplanteodel sistemaeléctrico. Redistribuciónde
laslíneas110reguladaparaquetengapuntosde accesoa todo el ambientey
evitar riesgolocativopor cableadosuelto. Eldiseñooriginales insuficientea
lasnecesidadesdel sectory de lostalleres.

Deficienciaen la iluminaciónnatural. Realizaronun cambiode cubierta que
no tuvo encuentalasnecesidadesde iluminaciónparael área.
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APLICACIÓN DE NORMATIVA EN 
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

HALLAZGOS:

Ausenciade puntos de anclajefijos para para proteccióncontra
caídas,sobre las cubiertasde los edificios,dentro de áreascomo
bodegasparadesplazamientossegurosdurante el mantenimiento
de las instalaciones. Se evidencian ausencia de anclajes
certificadosy avaladospor una personacalificada. Ausenciade
sistemas de acceso seguros y certificados para futuros
mantenimientosde las estructurasy para accesoal interior de
almacenesy talleres. Serequierelíneade vidaverticalen escalera
tipo gatode 5000lbsde resistencia.

El personalde mantenimientodel centro de formación presenta
restriccionesmedicasparadesarrollartareasde alturastalescomo
mantenimiento. Seevidencianespacioscarentesdeello.

Edificaciónpreviaa la Res. 1409/2014
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PLANES DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA

HALLAZGOS:

Ausenciay deficienciaen la señalizacióny demarcaciónde áreas,equiposcontraincendios. Materialesy elementos
obstaculizandoextintoresy equiposdeemergencia.

Secuenta con red contra incendios,pero no está habilitada por falta de mantenimiento. Losgabinetescontra
incendiosseencuentransinelementos.

Lossistemasde alarmano tienen la coberturapara todaslasáreasdel centro y en los simulacros1/3 del árease
encuentradesprotegida. Áreaagropecuaria.

Solosecuentacon un desfibriladorque es insuficienteparael áreadel centro ya que lasdistanciasa pie pueden
serhastademediahoradesdeganaderíay secomplejizanel periodode lluviadadoquesegeneralodazal.

No existeun casillerode copiasde llavesparael accesoa todaslas locaciones,disponiblesni guardiadaspor una
personaencadajornadade trabajo,importantey necesarioencasodeemergencias.

Elrecursohumanoparaseguridady saludenel trabajoesinsuficienteparael área.

Serequiereidentificaciónde peligrosen lasdiferentesáreas,identificaciónde amenazasy vulnerabilidadesconlos
respectivosPONS,los cualesdeben ser específicospara la respuestaante emergencias. El personalde brigada,
debeconvocarsedesdela subdireccióndadoque esinsuficientey seríaimportante que secontaramínimoconun
brigadistapor áreay jornada..


